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\wAwAw VESIENSUOJELUYHDISTYS ry *Talousvesi #1
Laboratorio 20.3.2015
a
Portaan ja Ojasen vesihuolto Oy A
Metsatdhdentie 65 Eﬁ!/mreditation sﬁ
31 340 PO RRAS T064 (EN ISO/IEC 17025)

Tilausnro 223097 (OPORTOJA/PORTAAN), saapunut 11.3.2015, néytteet otettu 10.3.2015 (10:00)
Naytteenottaja: Terv.tark. Tarja Andersson

NAYTTEET

Lab.nro Naytteen kuvaus

10150 Verkosto; Helmi
Gluteeniton leipomo

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 10150 STM461/00
“Koliformiset bakteerit (37°C) pmy/100 ml 0 <1(s)
Ulkonakd Kirkas

el e o - - Eitedetw
Maku Ei todettu
*Variluku, CFA mg/IPT <5

il e e BB «9,5, »6,5 (s)
*Séahkonjohtavuus (25°C) uS/cm 82 <2500 (s)
*Sameus NTU <0,2

_Ammonium_________ mgl <0004 __ <0.5(s)__
*Ammoniumtyppi mg/I N <0,003 <0,4 (s)
*Rauta Mg/l <10 <200 (s)
*Mangaani pg/l <1 <50 (s)

Merkintjen selityksia: P = mééritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

STM461/00 = Sosiaali- ja terveysministerién asetus 461/2000 (verkostovedet) v=vaatimus s=suositus

*-merkitty on akkreditoitu menetelma.

LAUSUNTO
Vesinédyte oli tutkitulta osin hyvaa talousvetts (Sosiaali- ja terveysministerién asetus

461/2000). Koska vesindytteess4 ei todettu koliformisia bakteereja ei siiné ole
mydskaan E.colia.
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Jaana Virtanen
Kemisti

TIEDOKSI

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtym&/Ym péristéterveydenhuolto
Hameen ELY-keskus/Elinkeino-, likenne- ja ymparistdkeskus

Téssé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteend menetelma-, mittausepédvarmuus- ja méaérityspaivétiedot, Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sahkoposti Alv.rek/enn.pid.rek
Patamdenkatu 24 PL 265 (03) 2461206 (03) 246 1200 Y 021 4391-0
33900 TAMPERE 33101 TAMPERE *(03) 246 1111 jaana.virtanen@kvvy.fi




