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Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek/enn.pid.rek

Patamäenkatu 24 PL 265 Y 021 4391-0

33900 TAMPERE 33101 TAMPERE *(03) 2461 111

aik. nimi Ruusuvuori vaih 20.6.17

Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan.

Portaan ja Ojasen vesihuolto Oy

Metsätähdentie 65

31340 PORRAS

Tilausnro 302169 (0PORTOJA/PORTAAN), saapunut 5.9.2017, näytteet otettu 5.9.2017 (08:00)

Näytteenottaja: Hakala Markku

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

55382 Raakavesi; Pumppaamo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 55382

*E.coli

MPN/100ml

0

*Koliformiset bakteerit

MPN/100ml

0

*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C pmy/ml 0

Ulkonäkö Kirkas

*pH 6,5

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 

» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

Riina Ruususaari

Ymp.insinööri

TIEDOKSI

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto, 0 kpl.

kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Kuusela Janne/janne@harjuhovila.net

terveysvalvonta@fshky.fi
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E.coli ISO 9308-2:2012 (TL25)

*Koliformiset bakteerit ISO 9308-2:2012 (TL25)

*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C SFS-EN ISO 6222:1999 (TL25)

Ulkonäkö Aistinvarainen arviointi (TL25)

*pH SFS 3021:1979 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*E.coli 2017/55382 5.9.2017

*Koliformiset bakteerit 2017/55382 5.9.2017

*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C 2017/55382 ±1 pmy/ml 5.9.2017

Ulkonäkö 2017/55382 5.9.2017

*pH 2017/55382 ±0,2 yks. 5.9.2017


